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ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ СПРИНКЛЕРНИХ СИСТЕМ 
Жуков І.Е., НУЦЗ Ураїни
НК –  Дурєєв В.О., канд. техн. наук, доцент НУЦЗ України
В спринклерних системах водяного пожежогасіння (СВПГ) з динамічними насосами, витрата вогнегасної речовини залежить від кількості зрошувачів, що спрацювали та місця виникнення пожежі. При проектних розрахунках СВПГ розглядуються ділянки з двома можливими випадками: максимальний потрібний напір на виході з насосу та максимальні потрібні витраті насосу. 

Використовуючи підхід [1], виконані параметричні дослідження витратної характеристики СВПГ при захисті приміщень класу ОН1 [2]для випадків: точка кріплення вітки РМ розташована на граничних висоті і відстані від насосу (максимальний потрібний напір на виході з насосу); точка кріплення вітки РМ розташована у приміщенні насосної станції, на мінімальній відстані від насосу (максимальна потрібна витрата насосу). Всі інші розрахункові вітки РМ укладаються між цими двома розглянутими випадками (табл.1, рис. 1).

Таблиця 1




Вихідні дані для розрахунків.

	Ділянка РМ
	Н, м
	L, м
	D, мм
	С

	1
	45
	150
	40
	120

	2
	5,8
	5,8
	80
	120

	і
	27
	60
	40
	120
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 Р1 – точка кріплення вітки РМ розташована на граничних висоті і відстані від насосу; 
Р2 – точка кріплення вітки РМ розташована у приміщенні насосної станції, на мінімальній відстані від насосу; 

Рі – випадкова РМ

	

	Рис. 1. Залежність тиску на виході насосу від розташування РМ:




Згідно результатів, при гасінні пожежі в приміщеннях класу ОН1, для однакової витрати вогнегасної речовини різниця потрібного тиску на виході з насосу у випадках, коли вітки РМ мають різне віддалення до насосу, досягає 27 бар. 
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